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            Abstract
          
        

        
          간접접합부를 가지는 내부매입형 철골 끼움골조 또는 외부부착형 철골 모멘트골조 내진보강공법을 적용한 시설물의 내진성능평가를 위해서는 간접접합부의 전단에 대한 수치해석모델이 요구되지만 건축구조기준에서는 특정 내진보강공법의 간접접합부에 대한 설계방안을 제시하지 못하고 있다. 본 연구에서는 WAS 내진보강공법 간접접합부의 전단내력을 조사하기 위해 실험을 수행하였다. WAS 내진보강공법 간접접합부의 주요한 전단저항 구조 요소를 파악하였으며, 접합형태와 상관없이 간접접합부의 상세에 따른 전단내력을 제시하였다. 아울러 간접접합부의 하중전달요소의 개수 및 두께에 따른 전단내력 산정방안을 제시하였다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          In order to evaluate the seismic performance of buildings strengthened by embedded or perimeter steel moment frames with the indirect connection, a numerical analysis model for the shear-resistant capacity of the indirect connection is required. However, the Korean structural building codes have not been able to present a design plan about the shear-resistant capacity of the indirect connection of a specific seismic retrofitting method. In this study, a experiment was conducted to investigate the shear-resistant capacity of indirect connections of the WAS seismic retrofitting method. The major structural components of indirect connections against the shear force were identified. The unified shear-resistant capacity of indirect connections was suggested regardless of the construction type. Furthermore, a method for calculating the shear-resistant capacity according to the number and the thickness of the load transfer components of indirect connections was proposed.
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      1. 서 론
      1980년대 후반 이후 우리나라에서는 지진관측망의 현대화 및 지진분석 시스템의 성능 향상으로 규모 2-3의 지진 감지횟수가 증가하여 총 발생횟수가 증가하는 경향을 보이고 있다. 2000년대 이후에는 총 발생횟수의 뚜렷한 증가세는 보이지 않으나, 2016~2017년 912 경주지진 및 포항지진으로 발생횟수가 크게 증가하였다. 최근 2019년 국내 지진(규모 2 이상) 발생횟수는 총 88회로 2016년 252회, 2017년 223회, 2018년 115회 이후 네 번째로 많은 지진이 발생하였다. 규모 3 이상의 지진은 연평균 10.9회보다 많은 14회가 발생하였으며, 사람이 진동을 느낀 유감지진은 16회 발생하였다[1].

      한편, Neria et al.[2]은 대부분의 연구에서 자연재난을 경험한 경우에 외상 후 스트레스 장애(post-traumatic stress disorder)가 약 20 % 내외로 발병하였다는 보고가 있다고 주장하였다. 우리나라에서도 경주지진 및 포항지진 이후에 지역 내의 심리상담횟수는 각각 2,498건 및 9,086건이 이루어졌으며, 이 중에서 포항주민 425명은 정신건강 고위험군에 속하는 것으로 나타났다. 한반도는 판의 경계로부터 수백 km 떨어진 판 내에 위치하여 지진의 안전지대로 인식되어 왔기 때문에 광범위한 지역에서 큰 규모로 발생한 두 지진은 해당지역 주민들에게 심리적으로 상당한 충격을 주었음을 알 수 있다[3]. 즉 자연재난에 대한 시설물의 구조적 안전성의 확보는 건물이 시민에게 제공하는 고유의 목적인 “거주의 안정성”을 달성하기 위한 기본요구사항임을 재차 확인할 수 있다.

      이러한 국가적 요구의 일환으로 우리나라는 최초로 1988년 건축물의 내진설계기준을 제정하였다. 경주지진 및 포항지진을 계기로 대부분의 신축건물에 대한 내진설계의 도입 및 내진설계가 반영되지 않은 공공시설물 및 학교시설에 대한 내진보강사업이 활발히 진행되고 있으며[4], 이에 대한 사회적 요구에 따라 다양한 내진보강기술이 개발되고 있다.

      Kim and Lee[5] 및 Kim[6]은 2층 철근콘크리트 골조를 대상으로 실물대 실험을 통해 철골조를 활용한 내진보강공법의 효과를 조사하였으며, 내진보강공법에 대한 설계식을 제안하였다. Lee et al.[7]은 유사동적실험을 통해 철골조를 활용한 내진보강공법의 유효성을 검증하고 유사동적실험의 필요성을 논하였다. Jung et al.[8]도 철골조를 활용한 내진보강공법에 대한 반복가력실험 및 수치해석을 수행하여 내진보강공법의 성능을 검증하였다. Shin et al.[9]은 수치해석을 통해 강재슬릿댐퍼를 이용한 필로티 건축물의 내진성능평가를 수행하였다. Lim[10]은 원형 개구부를 가지는 전단지배 하이브리드 강재 연결보에 대한 실험을 수행하여 내진성능효과를 확인하였다. Lee et al.[11]은 유닛플로어 시스템을 제안하고 유닛플로어 시스템의 보-기둥 접합부에 대한 실험을 통해 내진성능을 평가하였다.

      우리나라에서는 미국[12],[13] 및 일본기준[14]에 기초하여 국내실정에 부합되도록 마련한 학교시설 내진설계기준[15](이하 기준)과 기준에 근거하여 실무를 수행하기 위한 학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼[16](이하 매뉴얼)이 국가 내진보강사업의 원활한 진행을 위해 전문가 집단의 요구에 의해 제정되었다. 기준 및 매뉴얼은 다양한 시스템 보강방안에 따른 내진성능평가 방안 및 제반사항을 제시하고 있다.

      후설치 앵커를 활용한 기존 철근콘크리트 골조와 보강 철골조간의 직접접합방식은 후설치 앵커 설치시에 기존 철근콘크리트 골조에 매입된 전단철근의 간섭이 발생할 수 있다. 아울러 후설치 앵커의 수직도를 확보하기 어렵다. 본 연구에서는 직접접합방식의 철골 끼움골조 및 모멘트골조를 활용한 내진보강공법의 문제점을 개선한 간접접합방식의 WAS 내진보강공법에 대해 다루고 있다.

      기준 및 매뉴얼에 근거하여 내부 매입형 철골 끼움골조 및 외부 부착형 철골 모멘트골조 WAS 내진보강공법을 적용하기 위해서는 시설물에 대한 공학적 수치해석모델 작성에서 필요한 간접접합부의 전단내력을 요구한다. 본 연구에서는 WAS 내진보강공법 간접접합부의 전단내력을 파악하기 위한 실험을 수행하고 수치해석모델 적용방안을 제시하고자 한다.

    

    

  
    
      2. 내진보강공법의 정의 및 수치해석모델
      
        2.1 내진보강공법의 정의
        기준은 시스템 보강공법 중에서 모멘트골조공법을 철골조를 기존 골조 내부에 매입하는 철골 끼움골조(embedded or window-type steel moment frame) 공법과 철근콘크리트, 철골철근콘크리트 또는 철골조를 외부에 설치하는 모멘트골조(exterior-type steel moment frame) 공법으로 구분한다. 매뉴얼은 구분된 두 가지 공법에 대한 상세한 내진보강설계방안을 각각 제시하고 있다.

      

      
        2.2 내진성능평가를 위한 수치해석모델 작성 방안
        본 절에서는 철골 끼움골조 및 모멘트골조를 활용한 내진보강공법의 수치해석모델 작성 방안을 알아보고 본 연구의 목적을 확인코자 한다.

        
          2.2.1 철골 끼움골조
          매뉴얼은 철골 끼움골조를 활용한 철근콘크리트 골조의 접합방식을 직접접합과 간접접합으로 구분하며, Fig. 1은 철골 끼움골조를 활용한 수치해석 모델 예를 보여준다. 내진성능평가를 위한 철골 끼움골조의 수치해석모델의 요구사항은 다음과 같다.

          
            	(1) 보-기둥 접합부의 인장력은 기존 골조의 기둥에 의해서만 전달된다.


            	(2) 기존 골조와 철골 끼움골조를 결합하는 접합부는 압축력과 전단력만을 전달한다.


            	(3) 선형 및 비선형해석에 모두 사용할 수 있다.


          

          
            
            

            Fig. 1. 
				
            

            
              Example of a numerical model for window-type steel moment frames per manual[11]
            
            

            

          

          이와 같이 철골 끼움골조를 활용하여 내진보강한 시설물의 수치해석모델을 작성하기 위해서는 접합부의 전단력을 파악하여야 한다. 매뉴얼은 전단력을 건축구조기준에 근거하여 산정하기 어려운 경우에 전단력은 후설치 앵커에서 비롯된 계면전단력(interfacial shear force)에 의해 결정되는 것으로 가정하며 15장 기존부재-보강재 연결부에 따라 설계하도록 권고하고 있다. 단, 실험적 증명을 통해 접합부의 전단력을 검증한 경우에는 실험값을 적용할 수 있다고 기술하고 있다. 따라서 본 연구에서는 실험을 통해 간접접합부를 가지는 WAS 내진보강공법에 대한 접합부의 설계전단력을 지정하고자 한다.

        

        
          2.2.2 모멘트골조
          매뉴얼은 철골 끼움골조 및 모멘트골조의 내진보강설계방안을 구분하고 있으나, 내진보강재의 접합형태(내부매입형 또는 외부부착형)만 다를 뿐 접합부의 설계방안 및 골조의 내진성능평가방안은 동일하다.

        

      

    

    

  
    
      3. WAS 내진보강공법 개요
      WAS 내진보강공법은 내진상세가 반영되지 않은 철근콘크리트 골조를 내부매입형 철골 끼움골조 및 외부부착형 철골 모멘트골조를 활용하여 내진보강하는 공법이다(Fig. 2(a) 참조). 철골 끼움골조를 적용할 경우, 기존 철근콘크리트 기둥과 보에 복수의 접착보강판(connection plate)을 후설치 앵커를 이용하여 기존 골조의 전단철근과의 간섭을 회피할 수 있는 위치에 설치한 후에 ㄷ형강(C-shape steel)을 현장용접한다. ㄷ형강과 하중전달판(load transfer plate)은 공장용접하여 제작한다. 보강 철골조는 배면에 하중전달판을 현장용접하여 연결한다. 용접은 모두 그루브용접을 한다. 접착보강판과 보강 철골조의 배면 사이에는 무수축 몰탈(non-​shrinkage mortar)을 충전하고 몰탈의 취성파괴를 억제하기 위해 나선철근을 삽입하여 간접접합부를 완성한다(Fig. 2(b) 참조). 철골 모멘트골조를 적용하는 경우, 내부매입형 철골 끼움골조와 모두 동일하지만 보강부재인 H형강의 약축이 골조의 저항방향과 평행하여야 하므로 하중전달판이 H형강의 웨브와 접합된다(Fig. 2(c) 참조).

      
        
        

        Fig. 2. 
				
        

        
          Connection details of WAS retrofitting method
        
        

        

      

      한편, 매뉴얼에서는 직접접합부를 가지는 내진보강공법의 경우, 기존 골조의 전단철근을 회피하면서 후설치 앵커의 구조적 안전성 및 시공성을 확보하기 어렵기 때문에 간접접합부를 적용할 것을 권장하고 있다.

    

    

  
    
      4. 실험체 설계 및 실험계획
      
        4.1 간접접합부 설계 및 재료 물성
        Table 1은 간접접합부의 전단내력를 조사하기 위한 WAS 내진보강공법의 접합부 실험체를 정리한 것이다. Figs. 3-5는 실험체의 기초 및 기둥의 크기 및 철근배근 등의 시공상세, 철골 끼움골조와 모멘트골조 내진보강공법에 대한 간접접합부의 시공상세를 각각 나타낸 것이다. 본 연구는 WAS 내진보강공법의 간접접합부의 설계전단내력을 지정하기 위한 것이므로 실험체의 기초는 파괴가 발생하지 않도록 충분히 강하게 설계하였다. 기둥의 철근배근은 학교건물 표준모델(1980년대 ‘다’형)[17]과 동일한 시공상세로 가정하였다(Fig. 3 및 Table 1 참조).

        
          Table 1. 
				
          

          
            Size and properties for specimens of the indirect connection strengthened by embedded and exterior steel moment frames
          
          

        

        
          
            
              	Content
              	Specimen*
            

            
              	WAS-W-SPL-T1
              	WAS-W-DPL-T1
              	WAS-W-DPL-T2
              	WAS-E-DPL-T1
            

          
          
            	Retrofitting type
            	Window
            	External
          

          
            	No. of specimens
            	1 (total 4)
          

          
            	No. of load transfer plates
            	1
            	2
            	2
            	2
          

          
            	Thickness of indirect connection (mm)
            	162
            	162
            	262
            	162
          

          
            	Strengthened member
            	H-294×200×8×12 (SS275)
          

          
            	Connection	plate
            	Dimension
            	PL-110×700×12
            	PL-110×1100×12
            	PL-130×1100×12
          

          
            	Steel
            	SS275
          

          
            	C-shape steel
            	C-50×80×8 (SS275)
          

          
            	Load transfer plate
            	Dimension
            	PL-80×100×8
            	PL-80×200×8
            	PL-80×100×8
          

          
            	Steel
            	SS275
          

          
            	(Chemical) anchor
            	M16 (fy = 400 MPa)
          

          
            	Concrete
            	Base
            	fck = 30 MPa
          

          
            	Column
            	fck = 24 MPa
          

          
            	Non-shrinkage mortar
            	fck = 50 MPa
          

          
            	Rebars
            	D16/19 (SD400)
          

          
            	Spiral reinforcement
            	ϕ6 (SD400)
          

        

        
          
            *WAS: product name, W: retrofit method of window-type steel moment frame, E: retrofit method of exterior-type steel moment frame, SPL: single load transfer plate, DPL: double load transfer plate, T1: indirect connection with the basic thickness, T2: more thicker indirect connection
          

        

        

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Typical construction details of base and column part for specimens
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 4. 
				
          

          
            Construction details of window-type specimens
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 5. 
				
          

          
            Construction details of the exterior-type specimen
          
          

          

        

        실험체는 총 4개로서 제품사양에 기반하여 현장보강상세와 동일한 규격과 형태로 설계하였다. 아울러 WAS 간접접합부의 주요 전단저항 구조 요소(접착보강판, ㄷ형강, 하중전달판, 나선철근, 무수축 몰탈)를 일체형 부분모델(subassembly model)로 구성하여 실험체를 설계하였다. 실험변수는 간접접합부의 형태, 하중전달부의 개수, 간접접합부의 두께 등으로 정하였다.

        실험체명은 다음과 같이 정의하였다. WAS는 내진보강공법 명칭이다. W는 내부매입형(window type) 철골 끼움골조 내진보강공법을, E는 외부부착형(external type) 모멘트골조 내진보강공법을 의미한다. SPL과 DPL은 각각 단일하중전달판(single plate)과 복수의 하중전달판(double plate)이 설치된 하중전달판 실험체를 지시한다. 아울러 내부매입형 철골 끼움골조 내진보강공법의 간접접합부의 두께에 따른 전단내력의 변동성을 조사하기 위해서 실험체의 간접접합부에 대한 두께 T1과 T2로 나누어 구성하였다. 단, 매뉴얼에서는 건축구조기준하에서 철골 끼움골조를 사용하여 내진보강한 간접접합부의 두께가 160 mm - 250 mm 범위 내에서 설계하도록 권고하고 있다. 이를 준용하여 본 연구에서도 간접접합부의 두께가 이 범위에서 크게 벗어나지 않도록 설계하였다.

        실험체의 보강재는 모두 H-294×200×8×12를 사용하였다. 실험체의 간접접합부 중 하중전달부는 후설치 앵커, 접착보강판, ㄷ형강과 하중전달판으로 구성된다. WAS-W-SPL-T1은 단일 하중전달부를, WAS-W-DPL-T1, WAS-W-DPL-T2와 WAS-W-DPL-T1은 두 개의 하중전달부를 가지는 실험체이다. 간접접합부 실험체 T1의 두께는 모두 162 mm, 실험체 T2의 두께는 262 mm이다. 하중전달판은 PL-80×100×8 및 PL-80×200×8을 사용하였다. 단, 간접접합부의 두께는 기존 비보강 철근콘크리트 기둥의 외면과 철골 끼움골조 또는 모멘트골조 H형강 플랜지 및 웨브 배면까지의 거리를 칭한다.

        모든 실험체의 ㄷ형강은 동일한 크기로서 높이는 50 mm, 폭은 80 mm, 길이는 100 mm이며, 두께는 8 mm이다. 후설치 앵커의 개수는 단일 하중전달부를 가지는 실험체는 4개, 두 개의 하중전달부를 가지는 실험체는 6개로 설계하였다.

        접합보강판은 기존 철근콘크리트 골조와의 일체성을 확보하기 위해 철근콘크리트 기둥 또는 보의 외면에 후설치 앵커를 활용하여 결속한다. 내부매입형의 접착보강판은 PL-​110×700×12 및 PL-110×1100×12를, 외부부착형의 접착보강판은 PL-130×1100×12를 사용하였다. 접착보강판의 폭은 보강재인 H형강의 플랜지 폭 또는 웨브 춤 이상으로 하며, 길이는 하중전달부가 최대 2개 이내에서 구성되도록 설계하였다. 매뉴얼의 권고에 따라 지름 ϕ6를 가지는 나선철근을 삽입하여 무수축 몰탈의 취성파괴를 억제하도록 하였다.

        H형강, 접착보강판, ㄷ형강, 하중전달판은 모두 SS275 강종을 사용하였다. 콘크리트의 설계기준강도(specified concrete strength, fck)는 기초부에 대해서는 30 MPa을, 기둥부에 대해서는 24 MPa을 적용하였다. 무수축 몰탈은 최소기대압축강도 50 MPa을 가지는 제품[18]을 사용하였다. 후설치 앵커는 M16 케미컬 앵커[19]를 사용하였다. 이 앵커의 공칭인장항복강도(nominal tensile yield strength, fy)는 400 MPa이다.

        Table 2는 실험체 중 기둥부에 타설된 28일 재령 콘크리트 공시체 강도를 정리한 것이다. 콘크리트 압축강도는 평균 24.6 MPa을 나타내었다.

        
          Table 2. 
				
          

          
            Concrete strength of column for specimens
          
          

        

        
          
            
              	Cylinder
              	28-day axial compressive 
strength of concrete (MPa)
            

          
          
            	1
            	24.6
          

          
            	2
            	25.2
          

          
            	3
            	24.3
          

          
            	Average
            	24.6
          

        

        

      

      
        4.2 가력 및 측정방법
        가력프로토콜은 ACI 374.1-05[20]에 따라 층간변위비 1.0 %까지는 0.25 %씩, 이후부터는 1.3배씩 층간변위비를 높이며(1.30 %, 1.69 %, …) 각 층간변위비 당 3회 반복가력하였다(Fig. 6 참조). 단, 1.0 % 층간변위비를 1.0 mm로 간주하고 실험을 수행하였다(Fig. 6 참조).

        
          
          

          Fig. 6. 
				
          

          
            Loading history per ACI 374.1-05[20]
          
          

          

        

        테스트 셋업은 간접접합부의 순수전단실험을 위해 실험체의 한쪽 단부에 가력기(actuator)를 설치하고, 실험체는 기초부의 각 모서리에 강봉을 사용하여 반력바닥(strong floor)에 고정하였다. 실험체 양단에 힌지를 설치하여 편심에 의한 모멘트 효과가 반영되지 않도록 하였으며, 실험체의 면외변형을 억제하기 위해 가새를 설치하였다(Fig. 7 참조).

        
          
          

          Fig. 7. 
				
          

          
            Test set-up
          
          

          

        

      

      
        4.3 후설치 앵커의 설계기준 전단강도
        후설치 앵커의 전단파괴는 앵커 강재의 전단파괴, 콘크리트 파괴, 콘크리트의 프라이아웃(pry-out) 파괴 등의 세 가지로 구분하며, 이 값 중에서 최솟값으로 정한다. 다음은 매뉴얼에서 제시하고 있는 각각의 설계전단강도 산정식을 정리한 것이다.

        
          	(1) 후설치 앵커 강재의 설계전단강도(Vanc): 슬리브(sleeve)가 전단파괴면까지 연결되지 않으면서 전단을 받는 후설치 앵커 강재의 전단강도는 식 (1)을 이용하여 산정한다.
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          	(2) 콘크리트의 설계전단강도(Vconc): 후설치 앵커 그룹이 설치된 콘크리트의 전단파괴 강도는 식 (2)를 사용하여 산정한다.
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          	(3) 콘크리트의 프라이아웃 설계파괴강도(Vpry): 후설치 앵커 그룹이 설치된 콘크리트의 프라이아웃 파괴강도는 식 (3)을 사용하여 산정한다.
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      5. 실험결과 분석 및 설계전단내력 제안
      
        5.1 파괴양상
        Figs. 8-9는 내부매입형 및 외부부착형 WAS 내진보강공법 간접접합부 실험체의 파괴양상을 각각 나타낸 것이다.

        
          
          

          Fig. 8. 
				
          

          
            Failure and crack patterns of specimens with the window-type indirect connection
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 9. 
				
          

          
            Failure and crack patterns of specimens with the exterior-type indirect connection (WAS-E-DPL-T1)
          
          

          

        

        내부매입형(WAS-W형) 실험체는 모두 철근콘크리트 기둥이 면하는 간접접합부의 계면과 하중전달판 주변을 중심으로 균열패턴 및 파괴가 집중 발생하였으며, 하중전달판을 따라 발생한 초기균열이 간접접합부의 계면으로 진전되었다. 특히 단일 하중전달판을 가지는 WAS-W-SPL-T1 실험체의 하중전달부 주변에 집중된 균열패턴 및 파괴양상로부터 전단저항매커니즘에 대한 WAS 내진보강공법 간접접합부의 구성요소별 역할을 명확하게 확인할 수 있다. WAS-​W-DPL-T1 실험체와 WAS-W-DPL-T2 실험체는 하중재분배로 복수의 하중전달판을 중심으로 균열이 널리 분포하는 경향을 나타내었다. 내부매입형 실험체의 철근콘크리트 기둥에서는 모두 균열이 확인되지 않았다.

        내부매입형에 비해 폭이 넓은 간접접합부를 가지는 외부부착형(WAS-E형) 실험체는 계면 및 하중전달판 주변에 잔균열없이 주요 균열만이 관찰되었다. 후설치 앵커 위치에 간접접합부의 균열 및 철근콘크리트 기둥의 수직균열이 발생하였다. 이것은 WAS 내진보강공법의 외부부착형 간접접합부의 전단내력(shear-resistant capacity)이 철근콘크리트 기둥과의 일체성을 확보하기 위해 설치된 후설치 앵커의 설계전단강도 이상이 분담되어 균열이 발생하는 것으로 판단된다.

        Fig. 10은 간접접합부 실험체의 균열패턴을 기반으로 하여 간접접합부를 주요 전단저항 역할을 담당하는 영향부(affected zone)과 영향부를 보조하는 비영향부(non-affected zone)로 구분하여 나타낸 것이다.

        
          
          

          Fig. 10. 
				
          

          
            Division of an affected and non-affected zones of the indirect connection against the shear force
          
          

          

        

        WAS-W-DPL-T1 실험체와 비교하여 약 1.62배의 내부매입형 간접접합부의 두께를 가지는 WAS-W-DPL-T2 실험체는 비영향부가 상대적으로 크다. Figs. 8-9의 균열패턴은 하중전달부 주변에서 집중적으로 발생하고 있으므로, WAS 내진보강공법의 간접접합부의 전단내력은 하중전달부의 기여도가 가장 큼을 알 수 있다.

        즉 간접접합부의 전단내력에 대한 무수축 몰탈의 기여도는 접착보강판 및 하중전달판에 비해 현저히 낮다고 볼 수 있다. 나선철근에 의해 균열이 억제된 무수축 몰탈은 하중전달판의 좌굴(buckling)을 방지하는 역할을 담당함으로써 하중전달판의 전단내력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하며, 무수축 몰탈의 광범위한 균열이 발생하지 않은 것은 나선철근이 주어진 역할을 충실히 수행하였다고 볼 수 있다. 하지만 이러한 나선철근이 무수축 몰탈의 균열 발생을 억제함으로써 비영향부에서의 무수축 몰탈을 블록화하고, 하중전달부 주변의 균열부를 경계로 간접접합부의 전단저항 구성요소에서 배제되고 있음도 확인할 수 있다. 이러한 거동으로 인해 두꺼운 간접접합부를 가지는 WAS-W-DPL-T2 실험체의 경우, 비영향부의 무수축 몰탈의 전단내력에 대한 기여도가 현저히 낮기 때문에 하중전달판의 소성화에 따른 에너지 소산거동을 발현할 것으로 예상된다.

      

      
        5.2 전단내력-변위 관계 및 설계전단내력 제안
        Figs. 11-12는 내부매입형 및 외부부착형 간접접합부 실험체의 전단내력-변위관계 곡선을 각각 나타낸 것이다.

        
          
          

          Fig. 11. 
				
          

          
            Shear-resistant capacity and displacement relationship of specimens with the window-type indirect connection
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 12. 
				
          

          
            Shear-resistant capacity and displacement relationship of specimens with the exterior-type indirect connection (WAS-E-DPL-T1)
          
          

          

        

        매뉴얼에 근거한 4개의 후설치 앵커를 사용하는 WAS-​W-SPL-T1 실험체의 전단력을 지지하는 후설치 앵커 및 콘크리트의 설계전단강도는 344.7 kN 및 188.0 kN이며, 콘크리트의 프라이아웃 설계파괴강도는 369.9 kN이다. 6개의 후설치 앵커를 설치한 나머지 3개의 실험체(WAS-W-DPL-​T1, WAS-W-DPL-T2, WAS-E-DPL-T1)의 후설치 앵커 및 콘크리트의 전단파괴강도는 517.1 kN 및 281.9 kN이며, 콘크리트의 프라이아웃 파괴강도는 560.8 kN이다.

        WAS-W-SPL-T1 실험체의 최대전단내력은 147.0 kN으로서 전단력을 지지하는 앵커 및 콘크리트의 설계내력보다 작다(Fig. 11(a) 및 Table 3 참조). 따라서 이 간접접합부의 전단내력은 실험값을 사용하여 설계하여야 한다.
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            Experimental results and analysis
          
          

        

        
          
            
              	Specimen
              	Maximum 
shear-resistant capacity
Vumax
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              	Displacement corresponding 
Vumax
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              	Design shear strength 
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              	Pos. 
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            	WAS-W-SPL-T1
            	141.8
            	147.0
            	6.26
            	10.50
            	344.7
            	369.9
            	188.0
            	2.35
            	2.52
            	1.28
            	1.00
            	-
          

          
            	WAS-W-DPL-T1
            	288.8
            	245.3
            	9.85
            	10.50
            	517.1
            	560.8
            	281.9
            	1.79
            	1.94
            	
              0.98
            
            	1.96
            	1.00
          

          
            	WAS-W-DPL-T2
            	161.6
            	160.9
            	13.80
            	3.58
            	3.20
            	3.47
            	1.74
            	-
            	0.56
(1.79)
          

          
            	WAS-E-DPL-T1
            	302.2
            	251.3
            	10.4
            	8.12
            	1.71
            	1.86
            	
              0.93
            
            	-
            	-
          

        

        

        WAS-W-DPL-T1 실험체의 최대전단내력은 288.8 kN으로서 후설치 앵커의 설계전단강도 및 콘크리트 프라이아웃 설계파괴강도보다 작지만 콘크리트 설계전단강도 약 6.9 kN이 크다(Fig. 11(b) 및 Table 3 참조). 따라서 철근콘크리트 기둥의 전단균열이 예상되지만, 실험값이 설계값에 비해 단지 약 2.4 %의 차이를 보이기 때문에 실험체의 파괴는 발생하지 않은 것으로 판단된다. 하지만 콘크리트의 설계전단강도가 실험값에 비해 작으므로 이 실험체의 전단내력은 콘크리트 설계전단강도에 의해 결정된다.

        T1 실험체에 비해 약 1.62배의 간접접합부 두께를 가지는 WAS-W-DPL-T2 실험체의 최대전단내력은 161.6 kN으로서 전단력을 지지하는 후설치 앵커 및 콘크리트의 설계전단강도 보다 작다(Fig. 11(c) 및 Table 3 참조). 따라서 이 실험체의 전단내력은 실험값에 의해 결정된다. 단, 앞 절에서 논의한 바와 같이, 간접접합부가 두꺼워질수록 전단력에 대한 접착보강판 및 하중전달판의 역할이 점점 커지고 그 외 부위는 기여도가 점차 작아진다. T1 실험체의 거동과는 달리 전단강도는 작아지나 하중전달판의 소성화 거동에 의해 에너지 소산면적은 확대된다.

        외부부착형인 WAS-E-DPL-T1 실험체의 최대전단내력은 302.2 kN으로서 후설치 앵커의 설계전단강도 및 콘크리트 프라이아웃 설계파괴강도 보다는 작지만 콘크리트 설계전단강도 보다 약 20.3 kN이 크다(Fig. 12 및 Table 3 참조). 앞 절의 실험체 균열패턴 및 파괴양상에서 보여준 것처럼 철근콘크리트 기둥에서 전단균열이 발생함을 확인할 수 있었다. 실험 및 설계값의 차가 약 7.2 %로서 확연하게 차이가 나기 때문에 WAS-W-DPL-T1 실험체와는 달리 균열이 뚜렷하게 발생한 것으로 판단된다. 이 실험체 역시 콘크리트의 설계전단강도가 실험값에 비해 작으므로 이 실험체의 전단내력은 콘크리트의 설계전단강도를 사용하여 간접접합부를 설계하여야 한다.

        Table 3은 실험결과 및 매뉴얼에 근거한 설계전단강도(후설치 앵커의 전단강도, 콘크리트의 전단강도, 프라이아웃 파괴강도)를 정리하여 실험체별 간접접합부의 안전율(safety factor)을 살펴보고, WAS 내진보강공법 간접접합부의 합리적인 설계전단강도를 설정하기 위한 실험체간의 강도비를 정리한 것이다.

        WAS-W-SPL-T1 실험체의 안전율은 앵커의 설계전단강도 및 콘크리트의 프라이아웃 설계파괴강도에 대해서 각각 2.35 및 2.52이며, 콘크리트 설계전단강도에 대해서는 1.28을 나타내었다. 내진보강설계시에 전단강도는 탄성한계를 외력에 대한 최대내력으로 간주하는 하중지배요소(force-​controlled component)이므로 실험값을 간접접합부의 설계전단강도로 사용하는 것이 합리적인 것으로 판단된다.

        WAS-W-DPL-T2 실험체의 안전율은 앵커 및 콘크리트의 설계전단강도에 대해서 각각 3.20 및 1.74를, 콘크리트의 프라이아웃 설계파괴강도에 대해서는 3.47을 나타내었다. 실험체 중에서는 가장 높은 안전율을 나타내었는데 이것은 간접접합부의 두께와 간접접합부의 강도가 반비례하므로 이러한 결과가 초래된 것으로 판단된다.

        간접접합부의 접합방식은 상이하지만 거의 동일한 상세를 가지는 WAS-W-DPL-T1 실험체와 WAS-E-DPL-T1 실험체는 거의 동일한 안전율을 나타내고 있다. 후설치 앵커의 설계전단강도 및 콘크리트의 프라이아웃 설계파괴강도에 대한 안전율은 각각 약 1.7 및 1.9를 나타내었다. 콘크리트의 전단강도에 대한 안전율은 각각 0.98 및 0.93으로서 모두 안전율 1.0을 하회하고 있다.

        위의 결과를 종합하여 볼 때, 본 연구에서 제시한 간접접합부의 전단강도는 실험결과와 매뉴얼에 의한 설계강도를 모두 검토하여 가장 작은 값을 적용하는 것이 타당하다.

        한편, 하중전달부의 개수에 따른 실험체의 전단강도비(Vumax/Vu,splmax)는 비례적으로 1.96배 증가하므로 하중전달판의 개수에 비례하여 간접접합부의 전단강도를 고려하여도 무방할 것으로 판단된다. 아울러 간접접합부의 두께에 따른 전단강도비(Vumax/Vu,T1max)는 0.56배를 나타내었다. 이 결과를 간접접합부의 두께와 전단강도 측면에서 고려하면, 표본수가 부족하지만 두께는 약 1.6배가 증가할 때 전단강도는 약 1.79배 감소하고 간접접합부 두께의 변동성이 크지 않으므로 간접접합부의 두께에 비례한 간접접합부의 강도를 사용하면 될 것으로 판단된다.

        간접접합부의 두께가 약 160 mm인 경우, 설계전단강도는 281.9 kN이고, 2개의 하중전달부를 가지는 내부매입형 및 외부부착형 간접접합부의 실험값은 각각 288.8 kN 및 302.2 kN이다. 따라서 이 값 중에서 최솟값인 설계전단강도가 간접접합부의 전단내력으로 지정된다. 이 값을 내부매입형 및 외부부착형 간접접합부의 개소당 전단내력으로 환산하여 하중전달부의 설계전단강도는 141 kN이 된다. 이 값을 WAS 내진보강공법 간접접합부의 설계전단내력으로 지정한다면 단일 하중전달부를 가지는 WAS-W-SPL-T1 실험체의 실험결과(= 147 kN)보다 보수적이므로 수치해석 모델링의 범용성 및 간소화를 동시에 확보할 수 있을 것이다.

      

    

    

  
    
      6. 결 론
      본 연구에서 수행한 간접접합부를 가지는 철골 끼움골조 및 철골 모멘트골조 WAS 내진보강공법에 대한 기준에 부합하는 수치해석모델 작성을 위한 간접접합부의 설계전단강도 실험결과는 다음과 같다.

      
        	(1) 실험에 의한 실험체의 균열패턴 및 파괴양상을 통해 WAS 내진보강공법 간접접합부는 내부매입형 및 외부부착형 모두 하중전달부(접착보강판 및 ㄷ형강, 하중전달판)가 전단력에 대한 주요 저항요소이고, 무수축 몰탈 및 나선철근은 이 두 요소에 대한 지원을 수행함을 확인하였다.


        	(2) 접합형태과 무관하게 WAS 내진보강공법 간접접합부의 수치해석모델링 작성을 위한 설계전단강도는 하중전달부 개소당 141 kN을 적용할 것을 제시하였다. 단, 기존 골조의 콘크리트 강도에 따라 콘크리트 강도와 관련한 후설치 앵커의 설계전단강도가 달라지므로 이에 대한 검토가 필요하다.


        	(3) 아울러 실험결과에 근거하여 WAS 내진보강공법 간접접합부의 전단내력은 하중전달부의 개수에 비례하고, 두께에는 반비례하게 적용할 수 있음을 확인하였다.


      

    

    

  
    
      Nomenclature
      
        
          	
          	
        

        
          	
            Ase : 
          
          	
            π/4(da – 0.9743/nt)2 (mm2)
          
        

        
          	
            AVc : 
          
          	
            단일 앵커 또는 앵커 그룹에 대해 콘크리트 가장자리 측면에 생기는 파괴면의 투영면적(mm2)
          
        

        
          	
            AVco : 
          
          	
            단일 앵커의 콘크리트 파괴면을 부재 측면에 투영한 면적(=4.5a12, mm2)
          
        

        
          	
            ca1 : 
          
          	
            앵커에서 콘크리트 단부까지의 거리(mm)
          
        

        
          	
            da : 
          
          	
            앵커의 외경(mm)
          
        

        
          	
            e′V : 
          
          	
            앵커 중심과 전단력 작용지점 사이의 거리(mm)
          
        

        
          	
            fy : 
          
          	
            앵커의 인장항복강도(MPa)
          
        

        
          	
            futa : 
          
          	
            1.9fy, (MPa, ≤ 860 MPa)
          
        

        
          	
            hef : 
          
          	
            앵커의 묻힘 깊이(mm)
          
        

        
          	
            kpry : 
          
          	
            2.0 (hef ≥ 65 mm)
          
        

        
          	
            le : 
          
          	
            전단력에 의해 앵커가 지압을 받는 길이(mm)
          
        

        
          	
            Npry : 
          
          	
            인장을 받는 앵커의 콘크리트 파괴강도(kN)
          
        

        
          	
            n : 
          
          	
            전단력을 지지하는 앵커의 개수
          
        

        
          	
            nt : 
          
          	
            mm당 나사산의 수
          
        

        
          	
            Vb : 
          
          	
            균열콘크리트에 설치된 단일 앵커의 기본전단강도≤0.6le/da0.2dnfckca11.5, kN
          
        

        
          	
            Vu,splmax : 
          
          	
            단일 하중전달판을 가지는 내부매입형 간접접합부의 최대 전단내력(kN)
          
        

        
          	
            Vu,T1max : 
          
          	
            T1두께를 가지며 복수의 하중전달판을 가지는 내부매입형 간접접합부의 최대 전단내력(kN)
          
        

        
          	
            δ : 
          
          	
            실험체의 변위(mm)
          
        

        
          	
            ϕec,V : 
          
          	
            편심하중에 관한 수정계수(= 1/1[1 + 2e′V/(3hef)] ≤ 1.0)
          
        

        
          	
            ϕed,V : 
          
          	
            가장자리 영향에 관한 수정계수( = 1.0, ca1 ≥ 1.5hef; = 0.7 + 0.3ca1(1.5hef),	ca1 < 1.5hef)
          
        

        
          	
            ϕe,V : 
          
          	
            균열의 영향에 관한 수정계수(= 1.4, 비균열단면)
          
        

        
          	
            ϕh,V : 
          
          	
            부재 두께에 관한 수정계수( =1.5ca1/ha, ha<1.5ca1)
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